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NAYTETIEDOT
Nayte, lab. tunnus talousvesi, VT-230711-017-001 Naytteenottaja Johanna Laine
Nayte otettu 11.7.2023 9.45 Nayte vastaanotettu 11.7.2023 Tutkimus alkoi 11.7.2023

Tutkimuksen syy  Valvontasuunnitelmaan perustuva, naytteenottosuunnitelma
Valvontakohde, naytteenottokohde, -paikka 485843 - Kaartjarven vesilaitos, Laakasalo camping verkostopiste ,

Lisitiedot juoksutettu
TUTKIMUSTULOKSET

; Enimmaisarvo
Analyysi Tulos STMa 1352/2015; muutos 683/2017

vaatimus tavoite

E. coli * 0 MPN/100ml 0
Koliformiset bakteerit * 0 MPN/100ml 0
Heterotrofinen pesakeluku 22 °C * 2 pmy/ml
Suolistoperaiset enterokokit * 0 pmy/100ml 0
Haju Ei epatavallisia muutoksia
Maku Ei epatavallisia muutoksia
Mangaani * <1 gl 50
Rauta * <5 gl 200
Sameus *< 0,10 NTU
Sahkonjohtavuus * 160 uS/cm 2500
Variluku * 2,3 mg PV
pH * 7,9 (mittaus 23,8 °C) 9,5 6,5
Ammonium * < 0,050 mgl/l 0,5
Alumiini * <5 ugl 200
Arseeni * <1 gl 10
CODMn *1,5 mg/l 02 5
Elohopea *<0,1 ug/l 1
Fluoridi * < 1,5 mg/l 1,5
Kadmium *<0,1 g/l 5
Kloridi * 2,9 mg/l 25
Kokonaiskovuus * 0,72 mmol/l
Kromi *<0,5 ug/l 25
Natrium * 3,4 mg/l 200
Nitraatti * <1 mg/l 50
Nitriitti * < 0,010 mg/l 0,5
Sulfaatti * 14 mg/l 150

Sivu 1/5

Mittausepavarmuutta ei huomioida verrattaessa tulosta raja-arvoon. Todistuksen sisaltamat tulokset patevat vain
vastaanotetulle naytteelle. Vastuu naytteenotosta kuuluu naytteen ottavalle taholle. Tutkimustodistuksen osittainen
kopiointi sallittu vain Eurofins Scientific Finland Oy:n luvalla.

Eurofins Scientific Finland Oy www.eurofins. fi
Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki puh: (09) 2288 0440
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* = tutkittu akkreditoidulla menetelmalla

LAUSUNTO

Nayte taytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet (sosiaali- ja terveysministerién
asetus 1352/2015 ja asetuksen muutos 683/2017).

/o) [
N Newalounin

Katja Nevalainen,
Laboratory Technician

Tutkimustulokset tiedoksi: ytos@riihimaki.fi; johanna.laine@riihimaki.fi; satu.meinola@loppi.fi; pasi.traff@loppi.fi;
petri.oksanen@loppi.fi; tapio.jokela@loppi.fi; janne.salo@loppi.fi
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Mittausepavarmuutta ei huomioida verrattaessa tulosta raja-arvoon. Todistuksen sisaltamat tulokset patevat vain
vastaanotetulle naytteelle. Vastuu naytteenotosta kuuluu naytteen ottavalle taholle. Tutkimustodistuksen osittainen
kopiointi sallittu vain Eurofins Scientific Finland Oy:n luvalla.

Eurofins Scientific Finland Oy www.eurofins. fi
Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki puh: (09) 2288 0440
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NAYTETIEDOT
Nayte, lab. tunnus talousvesi, VT-230711-017-002 Naytteenottaja Johanna Laine
Nayte otettu 11.7.2023 9.45 Nayte vastaanotettu 11.7.2023 Tutkimus alkoi 11.7.2023

Tutkimuksen syy  Valvontasuunnitelmaan perustuva, naytteenottosuunnitelma
Valvontakohde, naytteenottokohde, -paikka 485843 - Kaartjarven vesilaitos, Laakasalo camping verkostopiste ,

Lisitiedot juoksuttamaton
TUTKIMUSTULOKSET
. Enimmaisarvo
Anal Tul
nalyyst ulos STMa 1352/2015; muutos 683/2017
vaatimus tavoite
Kupari * 0,026 mg/l 2
Lyijy * <1 ugll 5
Nikkeli * <1 ugll 20
* = tutkittu akkreditoidulla menetelmalla
LAUSUNTO

Nayte taytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet (sosiaali- ja terveysministerion
asetus 1352/2015 ja asetuksen muutos 683/2017).

B o ,
Koo Newalouni

Katja Nevalainen,
Laboratory Technician

Tutkimustulokset tiedoksi: ytos@riihimaki.fi; johanna.laine@riihimaki.fi; satu.meinola@loppi.fi; pasi.traff@loppi.fi;
petri.oksanen@loppi.fi; tapio.jokela@loppi.fi; janne.salo@loppi.fi
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Mittausepavarmuutta ei huomioida verrattaessa tulosta raja-arvoon. Todistuksen sisaltamat tulokset patevat vain
vastaanotetulle naytteelle. Vastuu naytteenotosta kuuluu naytteen ottavalle taholle. Tutkimustodistuksen osittainen
kopiointi sallittu vain Eurofins Scientific Finland Oy:n luvalla.

Eurofins Scientific Finland Oy www.eurofins. fi
Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki puh: (09) 2288 0440
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MENETELMA- JA LABORATORIOTIEDOT

Analyysi

Menetelma

Epavarmuus *

Laboratorio

E. coli

Koliformiset bakteerit
Suolistoperaiset enterokokit

ISO 9308-2:2012
ISO 9308-2:2012
SFS-EN ISO 7899-2:2000

Heterotrofinen pesakeluku 22 °C SFS-EN ISO 6222:1999

toim. pyydettédessa
toim. pyydettaessa
toim. pyydettaessa

toim. pyydettaessa

Eurofins Helsinki
Eurofins Helsinki
Eurofins Helsinki

Eurofins Helsinki

Haju Sisadinen, aistinvarainen Eurofins Helsinki
Maku Sisdinen, aistinvarainen Eurofins Helsinki
Mangaani DIN EN ISO 17294-2 14 % J
Rauta DIN EN ISO 17294-2 15 % J
Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 15% Eurofins Helsinki
Sahkonjohtavuus SFS EN 27888:1994 2% Eurofins Helsinki
Variluku SFS-EN ISO 7887-6:2012 19 % Eurofins Helsinki
pH SFS 3021:1979, mod. 0,2 Eurofins Helsinki
Ammonium SFS-EN ISO 7150-1 8 % Eurofins Helsinki
Alumiini DIN EN ISO 11885 (E22) 8,8 % B
Arseeni DIN EN ISO 17294-2 (E29) toim. pyydettdessa B
CODMn SFS 3036:1981 12 % Eurofins Helsinki
Elohopea DIN EN ISO 12846 (E12) 22,7 % B
Fluoridi DIN 38405 (D4-1) 8 % B
Kadmium DIN EN ISO 17294-2 12 % J
Kloridi DIN EN ISO 10304-1 (D20) 4 % J
Kokonaiskovuus DIN EN ISO 11885 (E22) 7% B
Kromi DIN EN ISO 17294-2 10 % J
Natrium DIN EN ISO 11885 (E22) 10,8 B
Nitraatti DIN EN ISO 10304-1 (D20) 6 % J
Nitriitti SFS-EN 26777:1993 10 % Eurofins Helsinki
Sulfaatti DIN EN ISO 10304-1 (D20) 6 % J
Kupari DIN EN ISO 17294-2 13 % J
Lyijy DIN EN ISO 17294-2 14 % J
Nikkeli DIN EN ISO 17294-2 13 % J
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Mittausepavarmuutta ei huomioida verrattaessa tulosta raja-arvoon. Todistuksen sisaltamat tulokset patevat vain
vastaanotetulle naytteelle. Vastuu naytteenotosta kuuluu naytteen ottavalle taholle. Tutkimustodistuksen osittainen
kopiointi sallittu vain Eurofins Scientific Finland Oy:n luvalla.

Eurofins Scientific Finland Oy
Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki

puh: (09) 2288 0440

www.eurofins.fi
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MENETELMA- JA LABORATORIOTIEDOT

Analyysi Menetelma Epavarmuus * Laboratorio

Merkintojen selitykset: Epavarmuus = maaritystuloksen 95 %:n luottamusvali. limoitettu mittausepavarmuus on
maaritetty analyytille sovellettavan viitearvon tasolla. Mittausepavarmuus muilla pitoisuusalueilla saatavilla pyydettaessa.
B = LADR Dr. Kramer & Kollegen, Geesthacht, Saksa, DAkkS-akkreditoitu DIN EN ISO/IEC 17025:2017 -mukaisesti,
tunnus D-PL-13107-01-00. C= Biofocus LADR Gesellschaft fiir biologische Analytik mbH, tunnus D-PL-17511-01-00,
E=SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Saksa tunnus D-PL-14115-02-00, J= Eurofins Institut Jager GmbH,
Tdbingen, Saksa, D-PL-14201-01-00, TO39 = Eurofins Environment Testing Finland Oy, Lahti, FINAS-akkreditoitu SFS
EN ISO/IEC 17025:2017 -mukaisesti
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Mittausepavarmuutta ei huomioida verrattaessa tulosta raja-arvoon. Todistuksen sisaltamat tulokset patevat vain
vastaanotetulle naytteelle. Vastuu naytteenotosta kuuluu naytteen ottavalle taholle. Tutkimustodistuksen osittainen
kopiointi sallittu vain Eurofins Scientific Finland Oy:n luvalla.

Eurofins Scientific Finland Oy www.eurofins. fi
Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki puh: (09) 2288 0440



